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Attestation number
Aftestazione numero

lssued to
Rilasciata a

Manufacturer
Costruttore

Product Type
Tipo prodofto

Model reference
Riferimento Modello

Remarks
NoÍe

Software release
Versione software

Testing Laboratory
Laboratorio prove

Test Report ref.
Rapporti di prova Nr.

Requirements
Requisiti

TO ENEL DISTRIBUZIONE SPA REQUIREMENÏS

ATTESTATO DI CON FORMITA'
ALLE PRESCRIZIONI ENEL DISTRIBUZIONE SPA

350251 100.í 0

Power-One ltaly S.p.A.
Via S. Giorgio 642
52028 ïerranuova Bracciolini (AR)
Italia

Power-One ltaly S.p.A.
Via S. Giorgio 642
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Italia

Photovoltaic inverters I lnvefterfotovoltaici andle Wind lnvertersllnvefter eolici

Models
Modelli

No.
Phases

Fasi

Nominal Voltage
Tensione nominale

[Vac]

Nominal AC
Power

Potenza nominale
tw

Vdc Max
M

Note

PVI-3.8-t-OUTD 1 230 3800 520 Photov

PVt-3.8-l-OUTD-S 1 230 3800 520 Photov

ssw!-3.8-l-ouTD I 230 3800 520 Wind

PVI-4.6-t-OUTD 1 230 4600 520 Photov

PVt-4.6-l-OUTD-S 1 230 4600 520 Photov

SSWI-4.6-I-OUTD 1 230 4600 520 Wind

Devices not provided with isolation transformer I Dispositivi non prowisti di trasformatore di isolamento

Booster: A.1.1.6
lnverter: B.0.8.0
Micro: C.1.1.D

Euro Test Laboratori S.r.L., Via G. Marconi, 23 - 35020 Brugine (PD) ltalia
(SINAL Accreditation No. 0192)

Test RepoÉs CONBTOI 16424-120003 and EMC01 16424-120003 issued by Euro Test
Laboratori S.r.L.; CE Declaration of Conformity issued by Power-One lnc.

Guideline for Gonnections to the grid of ENEL DISTRIBUZIONE (Ed. 2.2, Dec.2012), sec. F
issued by ENEL DISïRIBUZIONE SPA
Guida per le connessíoni alla rete elettrica di ENEL DISTRIBUZIONE
Ed.2.2 Dicembre 2011
Sezione F: Regole tecniche dÍ connessione di clienti produttori alle reti ENEL in bassa
tensione
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lnterface Device
Drsoosdrvo I nterfacci a

lnterface Protective Device
D i spositivo p rotezi one i nte rfacci a

Static Conversion Device
Di spositivo di conversione statico
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Attestation number
Attestazione numero 350251 100.10

The undersigned declares that the above described products comply with ENEL requirements. This attestation of
coníormity is issued based on the test results as laid down in the referred Test Reports. The investigation does not
include an assessment of the manufacturer's production.

tl sottoscritto dichiara che iprodotti di cui sopra sono conformi alle prescizioni ENEL. QuesÍo attestato di conformità e
rilasciato sulla base dei isultati di prova riferiti nei rapporti di prova sopra menzionati. La valutazione non include una
veifica del luogo di produzione.

Date of issue
Emesso in data 2012-05-18 m

Certification Manager

DEKRA Certification B.V. is accredited by the Dutch Accreditation Council (RvA) accor:ding to EN 45011:1998 and ISO/IEC Guide
65:lgg6. Accreditation certificate Number C 00l, valid until May 1",2014. : ' "
DEKRA Certification B.V. è accreditata dal Dutch Accreditation Council (RvA) in accordo a EN 45011:1998 e ISO/IEC Guida ,

65:1996. Ceftificato di Accreditamento numero C 001 , valido fino at 1 Maggio 201 4.
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